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Тип входа Цепь

Х1:1

Х1:2

Х1:3

5А

1А
Iа

Х1:4

Х1:5

Х1:6

5А

1А
Ib

Х1:7

Х1:8

Х1:9

5А

1А
Ic

Тип входа Цепь

Х3:9

Х3:10
Вход  5

Х3:1

Х3:2
От ключа

ОТКЛЮЧИТЬ

Х3:4
От ключа

ВКЛЮЧИТЬ

Х3:5

Х3:6
Вход  3

Х3:8
Вход  4

Х2:1

Х2:3 Uпитания

Х1:10

Х1:11

Х1:12

1А

0,2А
3Iо

Х3:3

Х3:7

Х3:15

Х3:16
РПВ

Х3:11

Х3:12
Вход  6

Х3:14
РПО

Х3:13

Х2:5

MAX

МТЗ-3

МТЗ-2

МТЗ-1

SGF2.1

SGF1.1...1.3

SGF2.7
SGF2.6

SGF2.3

&

1

SGB1.1
SGB1.2

SGB1.3
SGB1.4

SGF2.5

SGF2.2

SGF2.4

SGB1.5
SGB1.6

МТЗ-3

МТЗ-3.1

МТЗ-2

МТЗ-2.1

МТЗ-2.2

УСКОР

МТЗ-1

РПО-DS

SGF3.1

SGF3.2

SGF3.3

SGF3.4

SGF3.5

SGF4.2

Характери-
стика

Бл.Защит 2
Бл.Защит 1/Уставки

Т3.1

Т3

Т2

Т2.1

Т2.2

Т2уск

Т1

Т2воз
SGF12.1

SGF12.2

SGF12.3

DS &

&

&

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

ЗОФ( I) SGF1.5
DI-1.1

DI-1
SGF3.6

SGF3.7

T

T  .1

DT

DT

D

ТОуров
УРОВ

0,05In

SGF1.6...1.8 ОЗЗ-1

ОЗЗ-1.1
SGF4.1

SGF3.8

SGB1.7 &
Т0

Т0.1

ОЗЗ

Характери-
стика

MAX

&
SGB1.8

Кл.М/Д

0

&

0

1

DT

DT

1c
ОД

1c
ОД

РКО-ОД

РКО

РКВ

РКВ-ОД

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

BI7

BI8

ДЗ

Сигнал

Кл.M/Д

Вн.Откл.

АЧР/Автом.

Кл.АПВ

Бл.Защит 1/Уставки

Бл.Защит 2

СБРОС

1

SGF4.4СБРОС & 1

1МТЗ-3
МТЗ-2

DI-1

РПО

МТЗ-1

УСКОР

Вн.Откл.
РКО-ОД

ДЗ Откл.

АЧР/Автом.

ОтключитьDS
0,2c

DT
15мс

ТОуров

УРОВ

SGF1.4

SGR11.6

ГЛЦИ.656122.042 РЭ 83

1

1

ОЗЗ-1

&

1

Сброс/Запрет АПВ
SGF5.1

1РКО-ОД
УРОВ

Вн.Откл.

МТЗ-1

ДЗ Откл.

SGF5.2
SGF5.3
SGF5.4
SGF5.5
SGF5.6

МТЗ-2
МТЗ-3

SGF5.7

DI-1
ОЗЗ-1

РПО

АЧР/Автом.

РФК

Кл.АПВ

SGF5.8

Сброс Тгот АПВ1, Тгот АПВ2
Запрет Тср АПВ1,  Тср АПВ2,  Тср ЧАПВ

SGF6.2

SGF6.1

Готовность АПВ1,
АПВ2, ЧАПВ

Пуск АПВ1, АПВ2,
ЧАПВ

Разрешение
АПВ1, АПВ2

 Ввод АПВ2

 Ввод  ЧАПВ

1

1

Пуск  ЧАПВ1

&ЧАПВ

Тгот АПВ2 Тср АПВ2

Тгот АПВ1 Тср АПВ1
DT DT

DT DT

0,5 ... 25 с

0,5 ... 25 с 20 ... 120 с

0,5 ... 20 с

АПВ1

АПВ2

Тгот ЧАПВ Тср ЧАПВ
DT DT

0,5 ... 25 с 0,5 ... 120 с

ЧАПВ

DS
0,1с Счетчик АПВ1

Счетчик АПВ2

Включить

АПВ

&

&

1

DS
0,1с

Счетчик
ЧАПВ

&DS
0,1с

1

ЧАПВ

Включить

&

РБМВ

Включить

1c
ОВ

Отключить

РКВ-ОД

1c
ОД

0,5с
ОВ

Контроль цепей
управления

РКО
РКВ

РПО
РПВ

РКО-ОД
РКВ-ОД

РПО
РПВ
Отключить

МТЗ-3 SGR1.
МТЗ-3.1
МТЗ-2
МТЗ-2.1
МТЗ-2.2
МТЗ-1
DI-1.1
DI-1
ОЗЗ-1
ОЗЗ-1.1
УРОВ

К3

Авар.Сигн.
Пред.Сигн.

Пуск МТЗ

РПВ
РПО

&ENASGR1.6

1

1

SGR2.
SGR3.
SGR4.
SGR5.
SGR6.
SGR7.
SGR8.
SGR9.

SGR10.
SGR11.
SGR12.
SGR13.
SGR14.
SGR15.
SGR16.

2 3 4 5

1 &

К42 &

К53 &

К64 &

К85 &

1 2 3 4 5

К1&

К2&

К7&

К9

&

Цепь

Отключить
Х4:3

Х4:9

Включить
Х4:8

Х4:11

Сигнализа-
ция

Х5:5

Х5:13

&
РФК

Х5:7

Х5:6

Х5:1

Неисправ-
ность

К10 Х5:10

Х5:3
IRF

"Неиспр."

Х5:11

Выходное
реле 3

Х4:14

Х4:13

Х4:15

Х4:16

Х4:4

Х4:5

Х4:1

Сигнальное
реле 4

Х4:6

Х4:7

Х4:2

Сигнальное
реле 5

Х5:15

Х5:14

Х5:16

Сигнальное
реле 8

Сигнальное
реле 6

Х5:4

Х5:12

П/ПОРТ

SGF4.3 & &

&ДЗ

1

ДЗ Откл.

ДЗ Сигн.
Пуск МТЗ

1

SGF7.7

1

Неиспр. ЦУ

РФК

РФК-Вкл

РФК-Откл

ОЗЗ-1.1
DI-1.1

1

SGF4.7
SGF4.8

Пред. Сигн.МТЗ-3.1 ОВ

&РПО
РФК

Авар. Сигн.

SGF4.5
SGF4.6

ОВDT
0,1с

МТЗ-3
МТЗ-3.1
МТЗ-2
МТЗ-2.1
МТЗ-2.2
УСКОР
МТЗ-1
DI-1
DI-1.1
ОЗЗ-1
ОЗЗ-1.1
УРОВ

1

СБРОС

П/ПОРТВн.Откл.

Сигнализация

АЧР/Автом.

C

D T
SGF6.3

Сигнал

АПВ
ЧАПВ

1

Неиспр. ЦУ

РПВ

АПВ
ЧАПВ

"Сраб."R

S T

Отключить

Включить

Сигнализация

РФК-Вкл

РФК-Откл

ПРИМЕЧАНИЕ
DS Выдержка времени на возврат
DT Выдержка времени на срабатывание
ОВ Одновибратор
ОД Ограничитель длительности

Приложение Б. Функциональные схемы устройства ТЭМП 2501-1Х

Рисунок Б.1 Функциональная схема №1 - защита отходящей линии

Аварийный осциллограф:

Схема фиксации команд

Схема квитирования

1

П/ПОРТ

ОТКЛ.

ВКЛ.

&

&

РКО-ОД

РКО

РКВ

Кл.М/Д

1c
ОД

1c
ОД

1
0

1

1
0

1

SGF7.5

SGF7.6

DS
T2уск+1с

DS
1с

РПО-DS

РКВ-ОД

РПО

РПВ

РПВ-DS

1
0

1

1
0

1

1
0

1

1
0

1

SGF7.1

SGF7.2

SGF7.3

SGF7.4

1 2 3 4 5 6 7 8

BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 BI8

SGF8.

SGF9.

SGF10.

SGF11.

Твхода6
DT

DT

DT

DT

Твхода5

Твхода4

Твхода3

DT
25
мс

DT
25
мс

DT
25
мс

DT
25
мс

0

1

DT
10 c

Неиспр. ЦУ
Сигнал

Дуг.Защ.

Пуск МТЗ&

РПВ

SGF2.80

1

ДЗ Сигн.

Tуров

0,1...1с

DT

Х5:9

Х5:8

Х5:2

Тупр
DT

0,1 ... 0,9 с

DD

Дуг.Защ.

- 4 аналоговых сигнала;
- 40 дискретных сигналов;
- длительность записи до 5 сек.;
- количество осциллограмм до 32.

АЧР/Автом.
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Рисунок Б.2 Функциональная схема №2 - защита резервного ввода

MAX

МТЗ-3

МТЗ-2

МТЗ-1

SGF2.1

SGF1.1...1.3

SGF2.7
SGF2.6

SGF2.3

&SGB1.1
SGB1.2

SGB1.3
SGB1.4

SGF2.5

SGF2.2

SGF2.4

SGB1.5
SGB1.6

МТЗ-3

МТЗ-3.1

МТЗ-2

МТЗ-2.1

МТЗ-2.2

УСКОР

МТЗ-1

РПО-DS

SGF3.1

SGF3.2

SGF3.3

SGF3.4

SGF3.5

SGF4.2

Характери-
стика

Бл.Защит 2
Бл.Защит 1/Уставки

Т3.1

Т3

Т2

Т2.1

Т2.2

Т2уск

Т1

Т2воз
DS &

&

&

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

ЗОФ( I) SGF1.5
DI-1.1

DI-1
SGF3.6

SGF3.7

T

T  .1

DT

DT

ТОуров
УРОВ

0,05In

SGF1.6...1.8 ОЗЗ-1

ОЗЗ-1.1
SGF4.1

SGF3.8

SGB1.7 &
Т0

Т0.1

ОЗЗ

Характери-
стика

MAX

&
SGB1.8

Кл.М/Д

0

&

0

1

DT

DT

1c
ОД

1c
ОД

РКО-ОД

РКО

РКВ

РКВ-ОД

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

BI7

BI8

ДЗ

Запрет АВР

Кл.M/Д

Вн.Откл.

Пуск АВР

U>

Бл.Защит 1/Уставки

Бл.Защит 2

СБРОС

1

SGF4.4СБРОС & 1

1МТЗ-3
МТЗ-2

DI-1

РПО

МТЗ-1

УСКОР

Вн.Откл.
РКО-ОД

ДЗ Откл.

ОтключитьDS
0,2c

DT
15мс

ТОуров

УРОВ

SGF1.4

Tуров
SGR11.6

1

1

ОЗЗ-1

&

1

1
&

РБМВ

Включить

1c
ОВ

Отключить

РКВ-ОД

1c
ОД

МТЗ-3 SGR1.
МТЗ-3.1
МТЗ-2
МТЗ-2.1
МТЗ-2.2
МТЗ-1
DI-1.1
DI-1
ОЗЗ-1
ОЗЗ-1.1
УРОВ

К3

Авар.Сигн.
Пред.Сигн.

Пуск МТЗ

РПВ
РПО

&ENASGR1.6

1

1

SGR2.
SGR3.
SGR4.
SGR5.
SGR6.
SGR7.
SGR8.
SGR9.

SGR10.
SGR11.
SGR12.
SGR13.
SGR14.
SGR15.
SGR16.

2 3 4 5

1 &

К42 &

К53 &

К64 &

К85 &

1 2 3 4 5

К1&

К2&

К7&

К9

&

Цепь

Отключить
Х4:3

Х4:9

Включить
Х4:8

Х4:11

Сигнализа-
ция

Х5:5

Х5:13

&
РФК

Х5:7

Х5:6

Х5:1

Неисправ-
ность

К10 Х5:10

Х5:3
IRF

"Неиспр."

Х5:11

Выходное
реле 3

Х4:14

Х4:13

Х4:15

Х4:16

Х4:4

Х4:5

Х4:1

Сигнальное
реле 4

Х4:6

Х4:7

Х4:2

Сигнальное
реле 5

Х5:15

Х5:14

Х5:16

Сигнальное
реле 8

Сигнальное
реле 6

Х5:4

Х5:12

1

МТЗ-3
МТЗ-3.1
МТЗ-2
МТЗ-2.1
МТЗ-2.2
УСКОР
МТЗ-1
DI-1
DI-1.1
ОЗЗ-1
ОЗЗ-1.1
УРОВ

1

СБРОС

П/ПОРТВн.Откл.

Сигнализация

АВР
Неиспр. ЦУ

"Сраб."R

S T

Отключить

Включить

Сигнализация

РФК-Вкл

РФК-Откл

ПРИМЕЧАНИЕ
DS Выдержка времени на возврат
DT Выдержка времени на срабатывание
ОВ Одновибратор
ОД Ограничитель длительности

Аварийный осциллограф:

& АВР

Включить

1c
ОВ

АВР SGR18.

1

П/ПОРТ

ОТКЛ.

ВКЛ.

&

&

РКО-ОД

РКО

РКВ

Кл.М/Д

1c
ОД

1c
ОД

1
0

1

1
0

1

SGF7.5

SGF7.6

DS
T2уск+1с

DS
1с

РПО-DS

РКВ-ОД

РПО

РПВ

РПВ-DS

1
0

1

1
0

1

1
0

1

1
0

1

SGF7.1

SGF7.2

SGF7.3

SGF7.4

1 2 3 4 5 6 7 8

BI1 BI2 BI3 BI4 BI5 BI6 BI7 BI8

SGF8.

SGF9.

SGF10.

SGF11.

Твхода6
DT

DT

DT

DT

Твхода5

Твхода4

Твхода3

DT
25
мс

DT
25
мс

DT
25
мс

DT
25
мс

SGF4.3 & &

&ДЗ

1

ДЗ Откл.

ДЗ Сигн.
Пуск МТЗ

1

SGF7.7

DT
10 c

1 Пуск МТЗ&

РПВ

SGF2.80

1

0

1

Дуг.Защ.

Блокировка

ОЗЗ-1.1
DI-1.1

1

SGF4.7
SGF4.8

Пред. Сигн.МТЗ-3.1 ОВ

&РПО
РФК

Авар. Сигн.

SGF4.5
SGF4.6

ОВDT
0,1с

ДЗ Сигн.

Неиспр. ЛЗШ
Неиспр. ЦУ

Контроль
цепей
ЛЗШ

Неиспр. ЛЗШБлокировка

Неиспр. ЛЗШ

Сброс/Запрет АВР
SGF5.1

1РКО
УРОВ

Вн.Откл.

МТЗ-1

ДЗ Откл.

SGF5.2
SGF5.3
SGF5.4
SGF5.5
SGF5.6

МТЗ-2
МТЗ-3

SGF5.7

DI-1
ОЗЗ-1

Запрет АВР

1 R

S &

Пуск АВР

РФК

РПО &
DT
10 c

DT
0,1с 0,2с

ОВ

DS
0,1с

Т

&

1

SGF5.8
U>

0,1...1с

DT

Х5:9

Х5:8

Х5:2

Контроль цепей
управления

РКО
РКВ

РПО
РПВ

РКО-ОД
РКВ-ОД

РПО
РПВ
Отключить

П/ПОРТ

Неиспр. ЦУ

РФК

РФК-Вкл

РФК-Откл

Схема фиксации команд

Схема квитирования

Тупр
DT

0,1 ... 0,9 с

D

DD

Дуг.Защ.

Тип входа Цепь

Х1:1

Х1:2

Х1:3

5А

1А
Iа

Х1:4

Х1:5

Х1:6

5А

1А
Ib

Х1:7

Х1:8

Х1:9

5А

1А
Ic

Тип входа Цепь

Х3:9

Х3:10
Вход  5

Х3:1

Х3:2
От ключа

ОТКЛЮЧИТЬ

Х3:4
От ключа

ВКЛЮЧИТЬ

Х3:5

Х3:6
Вход  3

Х3:8
Вход  4

Х2:1

Х2:3 Uпитания

Х1:10

Х1:11

Х1:12

1А

0,2А
3Iо

Х3:3

Х3:7

Х3:15

Х3:16
РПВ

Х3:11

Х3:12
Вход  6

Х3:14
РПО

Х3:13

Х2:5

SGF12.1

SGF12.2

SGF12.3

- 4 аналоговых сигнала;
- 40 дискретных сигналов;
- длительность записи до 5 сек.;
- количество осциллограмм до 32.
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MAX

МТЗ-3

МТЗ-2

МТЗ-1

SGF2.1

SGF1.1...1.3

SGF2.7
SGF2.6

SGF2.3

&SGB1.1
SGB1.2

SGB1.3
SGB1.4

SGF2.5

SGF2.2

SGF2.4

SGB1.5
SGB1.6

МТЗ-3

МТЗ-3.1

МТЗ-2

МТЗ-2.1

МТЗ-2.2

УСКОР

МТЗ-1

РПО-DS

SGF3.1

SGF3.2

SGF3.3

SGF3.4

SGF3.5

SGF4.2

Характери-
стика

Бл.Защит 2
Бл.Защит 1/Уставки

Т3.1

Т3

Т2

Т2.1

Т2.2

Т2уск

Т1

Т2воз
DS &

&

&

DT

DT

DT

DT

DT

DT

DT

ЗОФ( I) SGF1.5
DI-1.1

DI-1
SGF3.6

SGF3.7

T

T  .1

DT

DT

ТОуров
УРОВ

0,05In

SGF1.6...1.8 ОЗЗ-1

ОЗЗ-1.1
SGF4.1

SGF3.8

SGB1.7 &
Т0

Т0.1

ОЗЗ

Характери-
стика

MAX

&
SGB1.8

Кл.М/Д

0

&

0

1

DT

DT

1c
ОД

1c
ОД

РКО-ОД

РКО

РКВ

РКВ-ОД

BI1

BI2

BI3

BI4

BI5

BI6

BI7

BI8

ДЗ

U>

Кл.M/Д

Вн.Откл.

Откл. с АВР

Кл.АПВ

Бл.Защит 1/Уставки

Бл.Защит 2

СБРОС

1

SGF4.4СБРОС & 1

1МТЗ-3
МТЗ-2

DI-1

РПО

МТЗ-1

УСКОР

Вн.Откл.
РКО-ОД

ДЗ Откл.

Откл. с АВР

ОтключитьDS
0,2c

DT
15мс

ТОуров

УРОВ

SGF1.4

SGR11.6

ГЛЦИ.656122.042 РЭ 85

1

1

ОЗЗ-1

&

1
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Рисунок Б.3 Функциональная схема №3 - защита рабочего ввода

Аварийный осциллограф:
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Рисунок Б.4 Функциональная схема №4 - защита линии к ТСН

Аварийный осциллограф:

- 4 аналоговых сигнала;
- 40 дискретных сигналов;
- длительность записи до 5 сек.;
- количество осциллограмм до 32.
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